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01Situačný výkres stavby

Legenda značiek:

Navrh. zemné vedenie NNK

Navrh. NN jednoduchý betónový podp. bod JB

Navrh. istiaca skriňa PRIS

Navrh. istiaca rozvodná skriňa VRIS

Navrh. NN zvodič prepätia

Navrh. uzemnenie NN

Exist. zemné prípojkové vedenie

Exist. vzdušné vedenie NN

Exist. vzdušné prípojkové vedenie NN

Exist. NN jednoduchý betónový podp. bod JB

Exist. NN dvojitý betónový podp. bod DB

 Exist. elektromer

Exist. stožiarová trafostanica

Exist. vzdušné vedenie VN

Exist. výstražná tabuľka

Verejné osvetlenie

Dopravná značka

Betónové/asfaltové plochy

Štrkové plochy

Odvodňovací kanál/rigol

Pretlak

Dem. VN jednoduchý betónový podp. bod JB

Katasrálna mapa KNC

Katasrálna mapa KNE

Legenda farieb:

Navrhované časti NN siete

Existujúce časti NN siete

Navrhované časti VN siete

Existujúce časti VN siete

Navrhované ochranné pásmo NNK 1m

Vodovod

TR

Zmena zapojenia na DB č.11

Rekonštrukcia TS

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C (STN 33 2000-4-41):

Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí

Ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana umiestnením mimo dosahu

Ochrana pri poruche: Ochrana samočinným odpojením napájania

Rozvodná sústava VN: Sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením; odporník

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):

Ochrana v bežných podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky

Základná izolácia

Zábrany, kryty alebo prekážky

Ochrana pri poruche: Ochranné pospájanie

Samočinné odpojenie napájania 

Odstupňovanie potenciálu

Výmena JB č.9

S

Zmena zapojenia na DB č.17


